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DIREKTE UNDERSØGELSE * Prøvetype: Udskylningsprøve

Prøvested:
Bo. Værk
DGU 200.3688
Kastaniehøj Vandværk

Prøvedato: 2025-07-18 Kl. 12:45

Prøvetager: Rekvirent Ikke Angivet

PFAS-FORBINDELSER RESULTAT Vandkvalitetskrav1) METODE Urel
Se blad 2.

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Marie-Louise Andersen, Laborant

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. Urel og Sr:Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)
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UNDERLEVERANDØR
ORGANISKE MIKROFORURENINGER RESULTAT Vandkvalitetskrav1) METODE Urel
PFAS-FORBINDELSER Påvist
Perfluorobutanoate, PFBA µg/l   < 0,001   LC/MS/MS 50 %
Perfluorpentansyre, PFPeA µg/l     0,0018  LC/MS/MS 50 %
Perfluorhexansyre, PFHxA µg/l     0,0031  LC/MS/MS 50 %
Perfluoroheptansyre, PFHpA µg/l     0,0010  LC/MS/MS 50 %
Perfluoroktansyre, PFOA µg/l     0,0028  LC/MS/MS 50 %
Perflourononansyre, PFNA µg/l   < 0,0003  LC/MS/MS 50 %
Perfluorodecansyre, PFDA µg/l   < 0,001   LC/MS/MS 50 %
Perfluorundecansyre, PFUnDA µg/l   < 0,001   LC/MS/MS 50 %
Perfluordodecansyre, PFDoDA µg/l   < 0,001   LC/MS/MS 50 %
Perfluortridecansyre, PFTrDA µg/l   < 0,001   LC/MS/MS 50 %
Perfluorbutansulfonsyre, PFBS µg/l   < 0,001   LC/MS/MS 50 %
Perfluorpentansulfonsyre, PFPeS µg/l   < 0,001   LC/MS/MS 50 %
Perfluorhexansulfonsyre ,PFHxS µg/l   < 0,0003  LC/MS/MS 50 %
Perfluorheptansulfonsyre, PFHpS µg/l   < 0,001   LC/MS/MS 50 %
Perfluoroktansulfonsyre, PFOS µg/l   < 0,0002  LC/MS/MS 50 %
Perfluornonansulfonsyre, PFNS µg/l   < 0,001   LC/MS/MS 50 %
Perfluordecansulfonsyre, PFDS µg/l   < 0,001   LC/MS/MS 50 %
Perfluorundecansulfonsyre, PFUnDS µg/l   < 0,001   LC/MS/MS 50 %
Perfluordodecansulfonsyre, PFDoDS µg/l   < 0,001   LC/MS/MS 50 %
Perfluortridecansulfonsyre, PFTrDS µg/l   < 0,001   LC/MS/MS 50 %
Perfluoroktansulfonamid, PFOSA µg/l   < 0,001   LC/MS/MS 50 %
Fluortelomersulfonsyre (6:2 FTS) µg/l   < 0,001   LC/MS/MS 50 %
Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS* µg/l     0,0028  Beregnet

PFAS (sum af 22)* µg/l     0,0087  Beregnet

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

PRAS22 er udført af Højvang akkr,nr. 428, rapport nr. 110832, kopi kan rekvireres.

Marie-Louise Andersen, Laborant

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. Urel og Sr:Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)


